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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 19613
kod obce 19622

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

6. Urbanisticka studie obce z roku 1992

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ast mésta Zelezny Brod - Bzi leZi severozapadné& od Zelezného Brodu
v nadmoiské vySce 410 - 460 m n.m. Trvale zde Zije do 300 obyvatel s 25. rekreaCnimi
objekty. V Bzi je dim s peCovatelskou sluzbou (30 lUzek). Zastavba je pomérné rozptylena.
Uzemi nalezi do povodi Jizery, do CHKO a CHOPAV nezasahuje. V blizkosti protéka

bezejmenna vodotel. Pocet trvale Zijicich obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze
pfedpokladat vyrazny rozvo;.

VODOVOD

Cast Bzi ma tfi mistni zdroje, které jsou odstaveny (tim i CS Bzi) a vodovodni sit je
zasobena z OL UV Sou$ vodovodem (OL-SK-82.7.1-PEN). Pitna voda je vedena pfes VDJ
Krasna 2x400 m® (653,29/650,09 m n.m.), VDJ Al$ovice 2x150 m® (590,00/587,70 m n.m.) a
VDJ Dupanda 2 x 100 m® (530,10/526,4 m n.m.) do vodojemu Bzi 50 m* (490,62/488,30 m
n.m.) a odtud gravitacné do spotfebisté. Na vodovod je napojeno 58% obyvatel.

Maijitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.

XXXXX

Stavajici rozvodna sit plné pokryva potifeby obce. Rozvodné sit DN 60 je stara 30 let
je potfebna rekonstrukce. Kapacita vodnich zdroju je v sou€asnosti dostateéna. Pocita se s
rozsifenim akumulace o dal$ich 50 m®.
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Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Vaclavi. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Bzi nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
Odpadni vody odtékaji po individualnim pfedcisténi (septiky) vétSinou do podmoki — 70%
obyvatel. Mala ¢ast rodinnych domk( ma vybudovany bezodtokové jimky - 30% s naslednym
vyvazenim na COV Zelezny Brod — 4 km.

Destove vody jsou odvadény pFikopy a propustky pfimo terénu.

XXXXX

V mistni ¢asti Bzi se navrhuje vystavba centralni mechanicko-biologické Cistirny
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit DN 300, délky 1,5 km. Odtok z Cistirny bude zaustén do
bezejmenného potoka. Stavajici septiky budou zruseny.

Destove vody budou nadale odvadény pfikopy a propustky do terénu.

zak. ¢islo: 103606 01 zari 2004 Strana 2
arch. Cislo : 04933/03/1



